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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1. Выполнение лабораторных работ. 
1.1. Перед сборкой электрической цепи студенты должны подобрать 
измерительные приборы в соответствии с номинальными данными и ре-
жимами работы испытуемого электрооборудования, определить цену де-
ления каждого прибора. 
1.2. Сборку электрической цепи целесообразно начинать с соединения 
элементов, включаемых последовательно, а затем подключать параллель-
ные цепи, включая вольтметры и напряженческие обмотки вольтметров. 
1.3. В течение всего времени занятий в лаборатории студенты должны 
находиться на своих рабочих местах. 
1.4. Результаты измерений необходимо записывать в тетрадь экспери-
ментальных данных. 
1.5. После испытания каждой электрической цепи необходимо, не раз-
бирая схему, согласовать полученные результаты с преподавателем. 
1.6. Разбирать электрическую цепь, а также переходить к сборке новой 
можно только по разрешению преподавателя. 
2. Требования по оформлению отчета. 
2.1. Содержание отчета определяется методическими указаниями в 
каждой работе. 
2.2. Электрические схемы, таблицы, графики должны выполняться ка-
рандашом с помощью чертежных инструментов в соответствии с требова-
ниями ГОСТа. 
2.3. Графические зависимости должны быть даны в прямоугольной 
системе координат с равномерной сеткой. Произвольный перенос начала 
координат и разрыв шкал не допускается. Пример оформления графика 
приведен на рис. 1. 
2.4. Выводы о проделанной работе должны содержать: 
- изложение сущности явлений, обнаруженных в ходе эксперимента; 
- обоснование объяснения полученных результатов; 






Рис. 1. Образец выполнения графика по результатам экспериментов. 
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Лаборатория по электротехнике относится к помещениям с повышен-
ной опасностью, поэтому при проведении лабораторных работ необходимо 
руководствоваться следующими правилами: 
1. К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, про-
слушавшие инструктаж по технике безопасности и расписавшиеся в кон-
трольном листе инструктажа. 
2. Приступая к сборке электрической цепи, необходимо убедиться в 
том, что к стенду не подано напряжение. 
3. Включение установки под напряжением производиться только по 
разрешению и в присутствии преподавателя. 
4. В лаборатории запрещается: 
- работать одному на лабораторном стенде, находящемся под напря-
жением; 
- производить измерения в схеме и передвигать приборы на лабора-
торном стенде при включенном напряжении; 
- оставлять без надзора лабораторный стенд, находящийся под напря-
жением; 
- касаться пальцами, карандашами и другими предметами оголенных 
токоведущих частей электрической цепи, находящейся под напряжением; 
- приносить с собой вещи и предметы, загромождающие рабочие мес-
та и способствующие нарушению правил техники безопасности; 
- работать на неисправном оборудовании. 
5. В случае поражения человека электрическим током необходимо 
немедленно обесточить стенд, выключив автомат или разомкнув рубиль-
ник, и сообщить об этом преподавателю. 
6. При выходе из строя электрооборудования необходимо немедленно 
снять напряжение со стенда и сообщить преподавателю. 
7. После завершения лабораторной работы электрическая схема 
должна быть разобрана, переносные приборы возвращены на место, про-







Лабораторная работа №1. 
 












Перечень используемой аппаратуры 
 








3 7 2 . 1 
80 ВА 
220/198…242 В 
A4, A5 Активная нагрузка 3 0 6 . 4 ~220 В/ 0…30 Вт 








3 5 9 ~230 В / 0,5 А 
P1 Блок мультиметров 5 0 9 . 2 
2 мультиметра 
0…1000 В; 
0… 10 А; 
0…20 Мом 
P2 Измеритель мощностей 5 0 7 . 2 
15; 60; 150; 300 
600 В, 0,05; 0,1; 
0,2; 0,5 А 
 
Указания по проведению эксперимента 
 
 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 
от сети электропитания. 
 Соедините гнезда защитного заземления  устройств, используемых 
в эксперименте, с гнездом “PE” однофазного источника питания Gl. 
 Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрических со-
единений. 
 Отключите (если включен) выключатель A9. 
 Установите переключателем желаемые параметры нагрузок A4…A7. 
 Включите источник Gl. О наличии напряжения на его выходе должна 
сигнализировать светящаяся лампочка. 
 Включите выключатели «СЕТЬ» блока мультиметров P1 и измерителя 
мощностей P2. 
 Активизируйте используемые мультиметры. 
 Включите выключатель A9. 
 С помощью мультиметров, включенных как вольтметры, блока P1 из-
меряйте напряжения до и после исследуемого трансформатора A1. 
 Меняя положение переключателя коммутатора A8 , с помощью изме-
рителя P2 измеряйте величины потоков активной и реактивной мощ-
ностей до и после исследуемого трансформатора A1 и по ним опреде-
ляйте потери активной и реактивной мощностей в нем. 
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 По завершении эксперимента отключите источник G1, выключатели 
«СЕТЬ» измерителя мощностей P2 и блока мультиметров P1. 
Лабораторная работа №2. 
 


























313.3 ~220 В/ 0,3 Вт 
A4, A5 Активная нагрузка 306.4 ~220 В/ 0…30 Вт 








359 ~230 В / 0,5 А 
P1 Блок мультиметров 509.2 
2 мультиметра 
0…1000 В; 
0… 10 А; 
0…20 Мом 
P2 Измеритель мощностей 507.2 
15; 60; 150; 300 
600 В, 0,05; 0,1; 
0,2; 0,5 А 
 
Указания по проведению эксперимента 
 
 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 
от сети электропитания. 
 Соедините гнезда защитного заземления  устройств, используемых 
в эксперименте, с гнездом “PE” однофазного источника питания Gl. 
 Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрических        
соединений. 
 Отключите (если включен) выключатель A9. 
 Установите переключателем желаемые параметры нагрузок A4…A7. 
 Включите источник Gl. О наличии напряжения на его выходе должна 
сигнализировать светящаяся лампочка. 
 Включите выключатели «СЕТЬ» блока мультиметров P1 и измерителя 
мощностей P2. 
 Активизируйте используемые мультиметры. 
 Включите выключатель A9. 
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 С помощью мультиметров, включенных как вольтметры, блока P1 из-
меряйте напряжения до и после исследуемого трансформатора A1. 
 
 Меняя положение переключателя коммутатора A8, с помощью изме-
рителя P2 измеряйте величины потоков активной и реактивной мощ-
ностей до и после исследуемого трансформатора A1 и по ним опреде-
ляйте потери активной и реактивной мощностей в нем. 
 После завершения эксперимента отключите источник G1, выключате-




Лабораторная работа №3.  
 
Измерение параметров установившегося режима работы разомкнутой 
























313.3 ~220 В/ 0,3 А 
A4, A5 Активная нагрузка 306.4 ~220 В/ 0…30 Вт 








359 ~230 В / 0,5 А 
P1 Блок мультиметров 509.2 
2 мультиметра 
0…1000 В; 
0… 10 А; 
0…20 Мом 
P2 Измеритель мощностей 507.2 
15; 60; 150; 300 
600 В, 0,05; 0,1; 
0,2; 0,5 А 
 
Указания по проведению эксперимента 
 
 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 
от сети электропитания. 
 Соедините гнезда защитного заземления  устройств, используемых 
в эксперименте, с гнездом “PE” однофазного источника питания Gl. 
 Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрических со-
единений. 
 Отключите (если включен) выключатель A9. 
 Установите переключателями желаемые параметры моделей А2, А3 
линии электропередачи и нагрузок A4…A7. 
 Включите источник Gl. О наличии напряжения на его выходе должна 
сигнализировать светящаяся лампочка. 
 Включите выключатели «СЕТЬ» блока мультиметров P1 и измерителя 
мощностей P2. 
 Активизируйте используемые мультиметры. 
 Включите выключатель A9. 
 С помощью мультиметров, включенных как вольтметры, блока P1 из-
меряйте напряжения в интересующих точках исследуемой сети.  
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 Меняя положение переключателя коммутатора A8, с помощью изме-
рителя P2 определяйте величины активной и реактивной мощностей в 
интересующих точках исследуемой распределительной сети. 
 После завершения эксперимента отключите источник G1, выключате-




Лабораторная работа №4.  
 
Снятие статической характеристики мощности  


























































15; 60; 150; 300 
600 В, 0,05; 0,1; 
0,2; 0,5 А 
 
Указания по проведению эксперимента 
 
 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 
от сети электропитания. 
 Соедините гнезда защитного заземления  устройств, используемых 
в эксперименте, с гнездом “PE” однофазного источника питания Gl. 
 Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрических со-
единений. 
 Отключите (если включен) выключатель A9. 
 Установите переключателем желаемые параметры нагрузок A1. 
 Установите переключателями желаемые параметры модели А2 линии 
электропередачи и емкостной нагрузки А12. 
 Включите источник Gl. О наличии напряжения на его выходе должна 
сигнализировать светящаяся лампочка. 
 Включите выключатели «СЕТЬ» блока мультиметров P1 и измерителя 
мощностей P2. 
 Активизируйте используемые мультиметры. 




 Варьируя коэффициент трансформации трансформатора А1, измеряй-
те напряжение U на емкостной нагрузке А12 (батарее конденсаторов) 
и заносите показания мультиметра, включенного как вольтметр, блока 
Р1 а также варметра измерителя Р2 (реактивную мощность Q, потреб-






U, B                    
Q, 
ВАр 
                   
 
 По завершении эксперимента отключите источник G1, выключатели 
«СЕТЬ» измерителя мощностей P2 и блока мультиметров P1. 
 Используя данные таблицы 4.2., постройте искомую статистическую 






Лабораторная работа №5. 
 
Влияние компенсации реактивной мощности с помощью  
конденсаторной батареи на параметры установившегося режима 






















Модель линии  
электропередачи 
313.3 ~220 В/ 0,3 А 
A4, A5 Активная нагрузка 306.4 ~220 В/ 0…30 Вт 









359 ~230 В / 0,5 А 
А12 Емкостная нагрузка 317.3 ~220 В/ 0…30 ВАр 
P1 Блок мультиметров 509.2 
2 мультиметра 
0…1000 В; 






15; 60; 150; 300 
600 В, 0,05; 0,1; 
0,2; 0,5 А. 
 
Указания по проведению эксперимента 
 
 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 
от сети электропитания. 
 Соедините гнезда защитного заземления  устройств, используемых 
в эксперименте, с гнездом “PE” однофазного источника питания Gl. 
 Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической со-
единений. 
 Отключите (если включен) выключатель A9. 
 Установите переключателем желаемое значение коэффициента транс-
формации трансформатора A1. 
 Установите переключателями желаемые параметры моделей А2, А3 
линии электропередачи и нагрузок А4…А7 и А12. 
 Включите источник Gl. О наличии напряжения на его выходе должна 
сигнализировать светящаяся лампочка. 




 Активизируйте используемые мультиметры. 
 Включите выключатель A9. 
 С помощью мультиметров, включенных как вольтметры, блока P1 из-
меряйте напряжения в интересующих точках исследуемой сети.  
 Меняя положение переключателя коммутатора A8, с помощью изме-
рителя P2 измеряйте величины активной и реактивной мощностей в 
интересующих точках исследуемой распределительной сети. 
 Измерения проводите при различных значениях мощности емкостной 
нагрузки А12 (батареи конденсаторов). 
 Сравнивая результаты измерений, делайте выводы о влиянии компен-
сации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи на 
параметры установившегося режима работы разомкнутой распредели-
тельной электрической сети. 
 После завершения эксперимента отключите источник G1, выключате-
ли «СЕТЬ» измерителя мощностей P2 и блока мультиметров P1. 
 
 
 
